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1. FINALITA' DELL'INTERVENTO 

 

La ditta SALVINELLI S.R.L. con sede produttiva in via Repubblica, n°28 nel comune di Lumezzane P. (BS), ha 

commissionato a ALFAPI s.r.l. la presente indagine fonometrica, al fine di poter eseguire la valutazione dei livelli 

di rumorosità esterna nei dintorni dell’insediament o produttivo presso la sede stessa.  

 

L’obiettivo è di ottemperare alla richiesta del Comune di Lumezzane (BS), nell’ambito della Comunicazione Inizio 

Attività Edilizia Libera (CIAL) della ditta; dove si richiedeva, all’azienda una relazione di previsione di impatto 

acustico secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla Legge Regionale n° 13 del 10/08/2001 ed approvati con 

Delibera della Giunta Regionale n° 7/8313 del 08/03/2002. 

 

 

L’indagine fonometrica è stata effettuata dal tecnico competente in acustica p.c. Roncalli Fabrizio in data 10 Aprile 

2015, durante il periodo di riferimento diurno 

 

.
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2. PIANO DI LAVORO 

 

Tale indagine ha seguito il seguente iter: 

 

1. Misura del rumore all’interno del reparto di produz ione dove verrà installata la nuova macchina 

(laminatoio):  è stata effettuata una misura del rumore nell’ambiente di lavoro dove verrà installato il nuovo 

laminatoio (punto di misura A) 

 

2. Misura del rumore all’interno del reparto di produz ione presso il solo laminatoio identico a quello ch e 

verrà installato:  non avendo allo stato attuale dati tecnici relativi al livello di rumore determinato dal laminatoio 

nuovo che verrà installato è stata effettuata una misura presso l’area di lavoro di un laminatoio attualmente in 

uso in azienda identico in tutto a quello che verrà installato (Laminatoio 360 – punto di misura E). 

 
3. Misura del rumore ambientale : è stata effettuata la rilevazione del livello di rumorosità ambientale, in 

corrispondenza di tre posizioni situate all’esterno delle mura del capannone (a circa 2 metri dello stesso) per 

verificare l’abbattimento acustico attuale (punti di misura B, C e D); 

 

4. Misura del rumore residuo : è stata effettuata la rilevazione del livello di rumorosità residuo, in corrispondenza 

delle 3 posizioni identificate (recettori sensibili più vicini; punti di rilievo:1, 2, e 3) anche per un eventuale stima 

del rumore secondo il criterio differenziale. Occorre precisare che in questa fase di lavoro non si è ritenuto 

indispensabile effettuare le misure all’interno delle abitazioni private eventualmente disturbate. 

 

5. Valutazione di impatto acustico : sulla base delle misure effettuate è stata effettuata la verifica dei limiti di 

immissione ed emissione e secondo il criterio differenziale imposti dalla zonizzazione acustica per la classe di 

competenza. 

 

Nei capitoli seguenti sono riportati i risultati delle misure effettuate, grazie ai quali è possibile effettuare una 

valutazione dell’impatto acustico generato dall’azienda nell’area interessata. 

 

Negli allegati sono raccolte le informazioni sull’attività e le caratteristiche acustiche delle sorgenti di rumore, con le 

informazioni riguardo alla zonizzazione acustica dell’area. 

 

L’esatta identificazione su planimetria delle posizioni di misura è riportata nell’Allegato 5 e 6 e a pag.8. 

 

Le caratteristiche della strumentazione utilizzata e i certificati di taratura sono inseriti in Allegato 7. I grafici riportanti 

i dati di campionamento (durata misura, toni puri, ecc.) sono riportati in Allegato 8. 



 
 

Previsione Impatto Acustico                              SALVINELLI S.R.L.       pag 5 di 46 

 

 

3. DATI RILEVATI 

 

Le misure all’esterno sono state effettuate nel giorno 10 Aprile 2015; le condizioni meteorologiche sono state 

costanti e caratterizzate da cielo sereno e vento nullo (< 5 m/s). Il microfono è montato ad un’altezza di circa 170 

cm. 

 

Le misurazioni in ambiente esterno sono state effettuate nel periodo di riferimento notturno.  

 

Tempo di riferimento dalle 06.00 alle 22.00 (diurno) 

  

 

Tempo di osservazione dalle 09.15 alle 12.50 (diurno) 

  

 

Tempo di misura dalle 09.22 alle 12.45 (diurno) 

 

 

Sono state effettuate delle misure del rumore ambientale e residuo in corrispondenza delle posizioni scelte e 

identificate nel piano di lavoro, ai fini della verifica dei limiti di immissione/emissione imposti dalla zonizzazione 

acustica e un eventuale stima del rumore secondo il criterio differenziale. 

Le misure hanno avuto una durata dai 2 ai 10 minuti in funzione della caratterizzazione del fenomeno acustico: 

l’analizzatore è stato programmato per effettuare un’acquisizione di dati in modo da avere l’andamento del livello 

equivalente durante la misura, e per effettuare la scansione per la determinazione degli eventi impulsivi e tonali. 

 

� Punto A:  il fonometro è stato posizionato all’interno del reparto di produzione dell’azienda più 

precisamente presso l’area dove verrà installato il nuovo laminatoio. 

� Punto B:  il fonometro è stato posizionato all’esterno del perimetro del capannone a circa due metri dal 

muro stesso (in questo caso del portone scorrevole) lato sud.  

� Punto C:  il fonometro è stato posizionato all’esterno del perimetro del capannone a circa due metri dal 

muro stesso lato ovest.  

� Punto D:  il fonometro è stato posizionato all’esterno del perimetro del capannone a circa due metri dal 

muro stesso lato nord.  

� Punto E:  il fonometro è stato posizionato all’interno del reparto di produzione dell’azienda più 

precisamente presso l’area di lavoro del laminatoio 360 in tutto e per tutto identico a quello che verrà 

installato.  

� Punto 1 – lato sud:  il fonometro è stato posizionato del perimetro aziendale a circa 1 metro dalla dal muro 

di confine con abitazione privata posta su quel lato. 
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� Punto 2 – lato ovest:  il fonometro è stato posizionato del perimetro aziendale a circa 1 metro dalla dal 

muro di confine con abitazione privata posta su quel lato. 

� Punto 3 – lato nord:  il fonometro è stato posizionato del perimetro aziendale a circa 1 metro dalla dal 

muro di confine con abitazione privata posta su quel lato. 

 

 

 

CARATTERIZZAZIONE DEI PUNTI DI RILIEVO. 
 

� La misura nella posizione A è stata eseguita al fine di determinare il livello di rumore attuale nell’area di 

lavoro dove verrà installato il nuovo laminatoio. Durante la misura si era nelle condizioni più gravose di 

esercizio con la maggior parte della macchine /impianti/attrezzature in funzione. 

 

� Le misure nelle posizione B, C e D sono state eseguite al fine di determinare l’attuale abbattimento 

acustico aldilà delle pareti (muro e/o porte) del reparto dove sarà installato il nuovo laminatoio. Trattasi di 

rumore ambientale dove oltre al rumore più o meno percepibile delle lavorazioni in corso presso la ditta 

oggetto dell’indagine fonometrica sono percepibili i rumori derivanti dall’attività umana in loco e del traffico 

veicolare su via Repubblica e via G. Garibaldi. 

 

� E’ stata eseguita una misura nella posizione E (area di lavoro di un laminatoio attualmente in uso in 

azienda identico in tutto a quello che verrà installato) in quanto allo stato attuale non si dispongono di dati 

tecnici relativi al livello di rumore determinato dal laminatoio nuovo che verrà installato,  

 

� Sono state eseguite le misure del rumore residuo presso le posizioni 1, 2, e 3 (recettori sensibili più vicini) 

al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, attraverso un calcolo del rumore 

ambientale previsto nelle stesse posizioni  

 

 

Durante i rilievi le porte e le finestre dell’azienda erano chiuse e le condizioni di lavoro erano le più 

gravose. 
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Nella tabella di seguito sono riportati i valori di rumore misurati, arrotondati a 0.5 dB(A). 

 

I grafici riportanti i dati di campionamento sono riportati in Allegato 8. 

Posizione Orari di misura Rumore Leq in dB(A) 

 

Punto A Dalle 09:22 alle 09:25 del 10/04/2015 81,0 

 

Punto B  Dalle 09:30 alle 09:33 del 10/04/2015 55,0 

 

Punto C  Dalle 09:36 alle 09:39 del 10/04/2015 52,5 

 

Punto D  Dalle 09:42 alle 09:45 del 10/04/2015 53,0 

 

Punto E  Dalle 12:03 alle 12:05 del 10/04/2015 80,5 

 

 

Dalle misure eseguite si evidenzia nei punti B, C e D il seguente abbattimento acustico: 

Punto B da 81 dB(A) a 55 dB(A) pari a 26 dB(A) (pari ad un abbattimento acustico del 32%) 

Punto C da 81 dB(A) a 52,5 dB(A) pari a 28,5 dB(A) (pari ad un abbattimento acustico del 35%) 

Punto D da 81 dB(A) a 53,0 dB(A) pari a 28,0 dB(A) (pari ad un abbattimento acustico del 34,5%) 

 

Ora partendo dal livello di rumore misurato presso il punto A e sommando il livello di rumore misurato presso il 

laminatoio attualmente in funzione (punto di misura E) in azienda in tutto e per tutto identico a quello che verrà 

installato si avrà secondo la formula: 

 

Lptot = 10 log [(P1)2+(P2)2]/(P0)2 

 

Dove  

Livello di pressione 1: 81,0 dB(A) presso futura area installazione nuovo laminatoio 

Livello di pressione 2: 80,5 dB(A) presso laminatoio identico a quello che verrà installato. 

 

Il nuovo livello di rumore previsto nell’area dove sarà installato il nuovo laminatoio con lo stesso in funzione sarà 

pari a 83,8 dB(A). 
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In considerazione dell’abbattimento percentuale calcolato nella pagine precedente si andrà a determinare il nuovo 

livello di rumore nei punti B, C, e D considerando l’esercizio del nuovo laminatoio: 

Punto B: 56,8 dB(A) 

Punto C: 54,4 dB(A) 

Punto D:54,8 dB(A) 

 

Ora partendo dai livelli di rumore sopra evidenziati e applicando la seguente formula: 

Lp2  =  Lp1  –  10 Log10 (d1/d2) 

dove  

Lp1 = Livello di pressione sonora misurato alla distanza d1 

Lp2 = Livello di pressione sonora misurato alla distanza d2 

 

si può calcolare il livello di rumore previsto presso i punti 1, 2 e 3 dove si sono identificati i recettori sensibili più 

vicini all’insediamento produttivo o meglio il reparto di produzione dove verrà installato il nuovo laminatoio. 

Le distanze dai punti di misura B, C e D rispetto ai punti 1, 2 e 3 sono state “misurate” tramite il software “Google 

Earth” e risultano essere B a 1 circa 35 metri; da C a 2 circa 20 metri e da D a 3 circa 15 metri. 

 

 

 

1 

2 

3 

C 

B 

D 
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I nuovi livelli di rumore previsti presso i punti 1, 2 e 3 risultano essere: 

Punto 1: 44,5 dB(A) 

Punto 2: 47,0 dB(A) 

Punto 3 :48,0 dB(A) 

 

Infine sommando i livelli di rumore previsti nei punti 1, 2 e 3 ai livelli di rumore residuo misurati negli stessi punti 

avremo il rumore ambientale determinato dall’attività dell’azienda con il nuovo laminatoio in funzione. 

 

LIVELLI DI RUMORE RESIDUO (arrotondati a 0.5 dB(A)) 

Posizione Orari di misura Rumore Leq in dB(A) 

 

Punto 1 Dalle 12:35 alle 12:45 del 10/04/2015 53,0 

 

Punto 2  Dalle 12:23 alle 12:33 del 10/04/2015 50,5 

 

Punto 3  Dalle 12:11 alle 12:21 del 10/04/2015 48,5 

 

 

 

Quindi applicando sempre la formula: 

Lptot = 10 log [(P1)2+(P2)2]/(P0)2 

 

 

PREVISIONE LIVELLI RUMORE AMBIENTALE 

(arrotondati a 0.5 dB(A)) 

Posizione Rumore Leq in dB(A) 

Punto 1 53,5 

Punto 2  52,0 

Punto 3  51,5 
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4. ZONIZAZIONE ACUSTICA 

 

Il Comune di LUMEZZANE (BS) ha effettuato la zonizzazione acustica con l’adozione della stessa e autorizzata 

con delibera del consiglio comunale del 26 Luglio 2011 del Comune di Lumezzane (BS), ed ha inserito l’azienda 

Salvinelli s.r.l. e zone circostanti in “Classe IV – aree ad intensa attività umana”.  

 

 
 

 

 

 

Classe IV 

Salvinelli s.r.l.  
Recettori sensibili 

Classe IV 
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Valori limite di immissione Leq in dB(A) (Tabella B art.3 del DPCM 14/11/97) 

Classi di destinazione d'uso del territorio 
Tempi di riferimento 

diurno 
(06.00 - 22.00) 

notturno 
(22.00 - 06.00) 

I   Aree particolarmente protette 50 40 
II  Aree prevalentemente residenziali 55 45 
III  Aree di tipo misto 60 50 
IV  Aree di intensa attività umana 65 55 
V  Aree prevalentemente industriali 70 60 
VI  Aree esclusivamente industriali 70 70 

 

 

 

Valori limite di emissione Leq in dB(A) (Tabella C art.2 del DPCM 14/11/97) 

Classi di destinazione d'uso del territorio 
Tempi di riferimento 

diurno 
(06.00 - 22.00) 

notturno 
(22.00 - 06.00) 

I   Aree particolarmente protette 45 35 
II  Aree prevalentemente residenziali 50 40 
III  Aree di tipo misto 55 45 
IV  Aree di intensa attività umana 60 50 
V  Aree prevalentemente industriali 65 55 
VI  Aree esclusivamente industriali 65 65 
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5. VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO 

 

Nella tabella seguente si riportano i dati dei livelli di rumore ambientale calcolati durante l’indagine, confrontati con i 

valori limite relativi alla classe della zonizzazione acustica competente: 
 

Posizione Valori rilevati in dB(A) 
Valori limite assoluti di 

immissione/emissione in dB(A) 
Diurno 

 

Punto 1 53,5 65/60 
(Classe IV) 

 

Punto 2 52,0 65/60 
(Classe IV) 

 

Punto 3 51,5 65/60 
(Classe IV) 

 

 

Dall’osservazione dei dati rilevati si può osservare come i limiti assoluti di immissione/emissione stabiliti dalla 

zonizzazione acustica del territorio adottata con delibera del consiglio comunale del 26 Luglio 2011 del Comune di 

Lumezzane (BS), (vedi allegato 4 e pagina 11) risultano rispettati. 
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Non essendo stato possibile effettuare misure all’interno delle abitazioni private eventualmente disturbate, poste 

nelle vicinanze nelle tre posizioni precedentemente identificate e descritte (punti di misura 1, 2 e 3) , per una stima 

del criterio differenziale si è proceduto a determinare negli stessi punti di misura il rumore residuo; nella tabella 

seguente si riportano i dati rilevati: 
 

Posizione 
Valori rilevati in dB(A) 
Rumore ambientale 

calcolati 

Valori rilevati in dB(A) 
Rumore residuo 

Differenza  
rumore ambientale-

rumore residuo  
(criterio differenziale) 

 

Punto 1 53,0  53,5 + 0,5 
 

Punto 2 50,5  52,0 + 1,5 
 

Punto 3 51,5  48,5 + 3,0 
 

 

Dall’osservazione dei dati rilevati si può osservar e che la differenza di 5 dB(A) da non superare tra il 

rumore ambientale e quello residuo nel periodo diur no è rispettata. 

 

E’ prevedibile che tali valori siano confermati a m aggior ragione con la misura effettuata in ambiente  

abitativo. 

 
 
 
 Il tecnico relatore e competente  
 (ai sensi dell'art. 2, commi  
 6, 7 e 8della L. 447/95) 
 p.c. Fabrizio Roncalli 
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6. ALLEGATI 
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DESCRIZIONE DEL SITO 

 

Ragione sociale SALKVINELLI S.R.L. 

Sede legale e produttiva 
Via Repubblica, n°28 

25065 Lumezzane P. (BS) 

Codice Fiscale 00413620170 

P. IVA  00560330987 

Telefono 030 871204 

Fax 030 872974 

E.mail info@salvinelli.it 

Titolare Sig. Salvinelli Donato 

Settore di appartenenza Metalmeccanico 

Attività 
Produzione e del commercio articoli casalinghi 

(posateria/vassoi) 

N. Addetti 13 

Turni di lavoro 

1 (Diurno) 

Dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.30 

da Lunedì a Venerdì. 

 

La ditta SALVINELLI S.R.L. con sede produttiva in via Repubblica, n°28 nel comune di Lumezzane P. (BS), si 

occupa della produzione e del commercio articoli casalinghi (posateria/vassoi). 

 

Materia prima: acciaio inox in bobine; i spessori più lavorati sono compresi tra i 1,8-2,5mm). 

 

Il ciclo di lavoro si può così schematizzare: 

 

• Stoccaggio materia prima in magazzino 

• Tranciatura agli sviluppi 

• Laminatura 

• Ritranciatura 

• Eventuale sgrassaggio (il 60% degli articoli viene sottoposto a tale processo) 

• Stampaggio (bilancieri – presse) 

• Pulitura (tale attività viene fatta eseguire da ditte in esterno) 

• Magazzinaggio degli articoli sottoposti a pulitura 

• Confezionamento 

• Spedizione. 

 

L’orario di lavoro è: dalle ore 08.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.30 da Lunedì a Venerdì. 

 



 

ALFAPI S.r.l.   

 

Il sito produttivo è inserito in una zona mista composta da piccole produttive e da abitazioni ad uso residenziale, 

infatti la ditta è praticamente circondata su tutti i 4 punti cardinali da abitazioni ad uso residenziale (a est separato 

da sede stradale – Via Repubblica). 

 

Il traffico veicolare lungo via Repubblica, relativamente al periodo diurno, è abbastanza continuo. 



 

ALFAPI S.r.l.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ALLEGATO 2 

 

 

 

 IDENTIFICAZIONE DELLE SORGENTI ACUSTICHE 
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IDENTIFICAZIONE DELLE SORGENTI ACUSTICHE 

 

All’interno dell’area presa in considerazione si possono definire le seguenti sorgenti di rumore, divise tra interne, se 

connesse all’attività dell’azienda, ed esterne, se connesse ad altre attività: 

 

Sorgenti sonore  Frequenza di funzionamento  Durata di funzionamento  
Sorgenti interne 

- Rettifiche 
- Frese 
- Tornio 
- Trance 
- Presse 
- Laminatoi 

Dal lunedì al venerdì durante l’orario 
di lavoro. 

Secondo la necessità di lavoro che 
varia di giorno in giorno e per tempi 
assolutamente non quantificabili. 

Sorgenti esterne 
Attività umana in loco e altre realtà 
produttive 

L’orario di lavoro varia dal tipo di attività presa in considerazione 

Traffico veicolare 
Il traffico veicolare su via Repubblica relativamente a periodo diurno è 
abbastanza continuo. 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

L'inquinamento acustico è disciplinato dalle seguenti normative nazionali e regionali: 

� Legge n° 447 del 26/10/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” 

� Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti 

sonore” 

� Decreto Ministeriale del 16/03/1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico” 

� Legge regionale della Regione Lombardia n° 13 del 10/08/2001 “Norme in materia di inquinamento acustico” 

� Delibera della Giunta Regionale n° 7/8313 del 08/03/2002 

 

In particolare, il DM del 14/11/1997 fissa, in relazione ad una suddivisione in sei CLASSI di destinazione d'uso del 

territorio ed al tempo di riferimento diurno (06.00 - 22.00) e notturno (22.00 - 06.00), i limiti massimi di rumorosità 

nell'ambiente esterno, espressi in livello equivalente, riportati nelle tabelle B e C e definiti come: 

 

- Valori limite di EMISSIONE: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente, misurato in 

prossimità della sorgente stessa (Tab. C). 

 

Valori limite di emissione Leq in dB(A) (Tabella C art.2 del DPCM 14/11/97) 

Classi di destinazione d'uso del territorio 
Tempi di riferimento 

diurno 
(06.00 - 22.00) 

notturno 
(22.00 - 06.00) 

I   Aree particolarmente protette 45 35 
II  Aree prevalentemente residenziali 50 40 
III  Aree di tipo misto 55 45 
IV  Aree di intensa attività umana 60 50 
V  Aree prevalentemente industriali 65 55 
VI  Aree esclusivamente industriali 65 65 
 

- Valori limite di IMMISSIONE: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore 

nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei recettori (Tab. B). 

 

Valori limite di immissione Leq in dB(A) (Tabella B art.3 del DPCM 14/11/97) 

Classi di destinazione d'uso del territorio 
Tempi di riferimento 

diurno 
(06.00 - 22.00) 

notturno 
(22.00 - 06.00) 

I   Aree particolarmente protette 50 40 
II  Aree prevalentemente residenziali 55 45 
III  Aree di tipo misto 60 50 
IV  Aree di intensa attività umana 65 55 
V  Aree prevalentemente industriali 70 60 
VI  Aree esclusivamente industriali 70 70 
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Per le zone non esclusivamente industriali , oltre ai limiti massimi posti in assoluto sono stabilite anche le 

seguenti differenze tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo che non superare 

(criterio differenziale): 5 dB(A) durante il periodo diurno e 3 dB(A) durante il periodo notturno. In questo caso la 

misura deve essere effettuata nel tempo di osservazione del fenomeno acustico negli ambienti abitativi. 

 

Nel caso il Comune di competenza non abbia ancora approntato la zonizzazione acustica del proprio territorio ai 

sensi dell’art. 6 del DPCM del 01/03/1991, si applicano per le sorgenti sonore fisse i seguenti limiti di accettabilità: 

 

Zonizzazione 
Diurno 
Leq(A) 

Notturno 
Leq(A) 

Tutto il territorio nazionale 70 60 
Zona A (D.M. 02/04/1968) 65 55 
Zona B (D.M. 02/04/1968) 60 50 
Zona esclusivamente industriale 70 70 
 

Il Comune di Lumezzane (BS) ha effettuato la zonizz azione acustica del territorio, approvata nella del ibera 

del consiglio comunale del 26 Luglio 2011 del Comun e di Lumezzane (BS), ed ha inserito l’azienda 

Salvinelli s.r.l. e zone circostanti in “Classe IV – aree ad intensa attività umana”.  
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 ESTRATTO DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO  DEL 

 COMUNE DI LUMEZZANE (BS) 
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Classe IV  

Recettori sensibili 

Classe IV  

Recettori sensibili 
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MAPPA ORTOGRAFICA CON INDICAZIONE DELLE POSIZIONI D I MISURA IN ESTERNO 
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C 

D 
Recettori sensibili 

Recettori sensibili 
1 

2 

3 



 

ALFAPI S.r.l.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ALLEGATO 6 

 

 

 

PLANIMETRIA CON INDICAZIONE DELLE POSIZIONI DI MISU RA IN AMBIENTE DI 

LAVORO 
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Futura installazione laminatoio 
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STRUMENTAZIONE UTILIZZATA 

 

Le misurazioni sono state effettuate con un fonometro integratore Larson & Davis, mod. “LXT1” di cui si riportano i 

dati caratteristici: 

� Fonometro integratore Larson & Davis, mod. “LXT1”, n° serie 003243. 

� Microfono a condensatore prepolariz. PCB mod.377B02, n° serie LW135276. 

� Calibratore acustico di precisione Delta Ohm, mod. HA9101A, mat. n°06002307 

Certificato di taratura n°163-11911 della “SkyLab srl” dell’24/01/2015, del fonometro “Larson& Davis”, mod 

“L&D LXT1 Soundtrack”- n° serie 003243. 

� Certificato di taratura “Spectra srl” - del calibratore n°163/11056” del 29/05/2014 

 

Tutte le misure sono state effettuate, quindi, con fonometro integratore di classe 1 secondo le norme IEC 651 e 

804, IEC 61672 gruppo X ed IEC 61252. 

Il fonometro è stato calibrato sia prima che dopo le misure, con il calibratore Delta Ohm, mod. HA9101A che 

produce un livello di pressione sonora all’interno dell’accoppiatore pari a 114,0 dB : non si sono verificati scarti di 

calibrazione superiori a ± 0.5 dB. 

 

Vengono riportati nelle pagine seguenti gli estratti dei certificati di taratura. 
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ALFAPI S.r.l.   

 

PUNTO A 

RUMORE INTERNO 

Presso area futura installazione laminatoio 

8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
35

40

45

50

55

60

65

70
dB

40

50

60

70
SALA________ - Min - Lineare

09:22:16 09:22:46 09:23:16 09:23:46 09:24:16 09:24:46 09:25:16 09:25:46hms
70

80

90

dBA

SALA________ - Fast
SALA________ - Fast - Running Leq

Leq = 81.1 dBA L1: 66.7 dBA L5: 83.9 dBA

L90: 78.6 dBA L95: 78.3 dBA

L10: 83.4 dBA L50: 80.6 dBA

SALA________
Min - Lineare

dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz

400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

40.7 dB 
42.0 dB 
37.7 dB 
37.2 dB 
45.2 dB 
45.3 dB 
45.5 dB 
50.6 dB 
56.6 dB 
54.5 dB 
57.6 dB 
56.6 dB 
65.1 dB 
63.3 dB 
65.8 dB 
64.7 dB 
62.5 dB 
63.9 dB 

62.2 dB 
62.0 dB 
62.8 dB 
61.1 dB 
62.9 dB 
61.4 dB 
60.0 dB 
58.5 dB 
57.5 dB 
56.9 dB 
57.2 dB 
55.8 dB 
55.6 dB 
52.7 dB 
53.8 dB 
51.2 dB 
50.6 dB 
48.2 dB 

LAF min: 72.4 dBA
LAF max: 88.1 dBA
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PUNTO B 

RUMORE ESTERNO AMBIENTALE 
 

8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
20

25

30

35

40

45

50

dB

20

30

40

50
SALB________ - Min - Lineare

09:30:19 09:30:49 09:31:19 09:31:49 09:32:19 09:32:49 09:33:19 09:33:49hms
40

50

60

70

dBA

SALB________ - Fast
SALB________ - Fast - Running Leq

Leq = 54.8 dBA L1: 60.0 dBA L5: 56.6 dBA

L90: 53.2 dBA L95: 52.8 dBA

L10: 56.2 dBA L50: 54.5 dBA

SALB________
Min - Lineare

dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz

400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

29.1 dB 
35.2 dB 
34.3 dB 
38.0 dB 
38.3 dB 
41.6 dB 
39.3 dB 
40.4 dB 
43.7 dB 
44.5 dB 
45.6 dB 
44.1 dB 
45.2 dB 
46.0 dB 
46.4 dB 
46.2 dB 
41.8 dB 
41.8 dB 

39.5 dB 
39.2 dB 
41.7 dB 
37.7 dB 
37.5 dB 
38.2 dB 
34.9 dB 
32.4 dB 
30.4 dB 
29.3 dB 
26.5 dB 
23.3 dB 
22.3 dB 
21.4 dB 
21.8 dB 
22.4 dB 
22.9 dB 
23.6 dB 

LAF min: 49.1 dBA
LAF max: 61.7 dBA
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PUNTO C 

RUMORE ESTERNO AMBIENTALE 

 

8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
20

25

30

35

40

45

50

dB

20

30

40

50
SALC________ - Min - Lineare

09:36:13 09:36:43 09:37:13 09:37:43 09:38:13 09:38:43 09:39:13 09:39:43hms
40

50

60

70

dBA

SALC________ - Fast
SALC________ - Fast - Running Leq

Leq = 52.6 dBA L1: 59.9 dBA L5: 55.1 dBA

L90: 51.0 dBA L95: 50.8 dBA

L10: 54.3 dBA L50: 52.0 dBA

SALC________
Min - Lineare

dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz

400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

32.6 dB 
34.1 dB 
39.6 dB 
41.4 dB 
42.7 dB 
43.8 dB 
42.5 dB 
42.8 dB 
46.1 dB 
44.4 dB 
43.3 dB 
43.1 dB 
41.1 dB 
40.3 dB 
46.5 dB 
44.3 dB 
38.4 dB 
41.1 dB 

46.3 dB 
37.5 dB 
40.4 dB 
39.0 dB 
37.4 dB 
35.6 dB 
34.2 dB 
31.7 dB 
30.3 dB 
27.4 dB 
24.3 dB 
21.7 dB 
20.4 dB 
20.0 dB 
20.6 dB 
21.6 dB 
22.4 dB 
23.5 dB 

LAF min: 49.7 dBA
LAF max: 61.2 dBA
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PUNTO D 

RUMORE ESTERNO AMBIENTALE 

 

8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
20

25

30

35

40

45

50

dB

20

30

40

50
SALD________ - Min - Lineare

09:42:05 09:42:35 09:43:05 09:43:35 09:44:05 09:44:35 09:45:05 09:45:35hms
40

50

60

70

dBA

SALD________ - Fast
SALD________ - Fast - Running Leq

Leq = 53.1 dBA L1: 63.3 dBA L5: 55.5 dBA

L90: 50.8 dBA L95: 50.5 dBA

L10: 54.9 dBA L50: 52.7 dBA

SALD________
Min - Lineare

dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz

400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

35.6 dB 
32.3 dB 
43.7 dB 
41.6 dB 
41.3 dB 
43.8 dB 
46.3 dB 
44.5 dB 
44.7 dB 
44.1 dB 
45.9 dB 
45.6 dB 
44.2 dB 
45.2 dB 
47.0 dB 
41.5 dB 
41.9 dB 
41.3 dB 

38.2 dB 
37.4 dB 
37.5 dB 
37.0 dB 
38.5 dB 
35.0 dB 
34.2 dB 
31.3 dB 
29.6 dB 
27.1 dB 
25.5 dB 
23.2 dB 
21.0 dB 
20.3 dB 
20.7 dB 
21.5 dB 
22.5 dB 
23.4 dB 

LAF min: 47.9 dBA
LAF max: 60.9 dBA
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PUNTO E 

RUMORE INTERNO 

Presso laminatoio 

 

8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
30

35

40

45

50

55

60

dB

30

40

50

60
SALVI_______ - Min - Lineare

12:03:21 12:03:51 12:04:21 12:04:51 12:05:21 12:05:51hms
60

70

80

90

100

dBA

SALVI_______ - Fast
SALVI_______ - Fast - Running Leq

Leq = 80.6 dBA L1: 78.8 dBA L5: 84.1 dBA

L90: 75.9 dBA L95: 74.8 dBA

L10: 83.3 dBA L50: 78.5 dBA

SALVI_______
Min - Lineare

dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz

400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

34.7 dB 
35.7 dB 
38.6 dB 
40.8 dB 
44.4 dB 
43.3 dB 
45.2 dB 
45.0 dB 
50.9 dB 
51.0 dB 
51.3 dB 
51.0 dB 
51.5 dB 
54.4 dB 
56.2 dB 
57.7 dB 
56.3 dB 
53.2 dB 

52.0 dB 
53.4 dB 
49.6 dB 
49.5 dB 
47.0 dB 
47.4 dB 
46.7 dB 
46.8 dB 
46.9 dB 
48.0 dB 
47.3 dB 
46.0 dB 
48.1 dB 
44.0 dB 
44.5 dB 
43.3 dB 
40.9 dB 
38.7 dB 

LAF min: 61.6 dBA
LAF max: 98.9 dBA
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PUNTO 1 

RUMORE RESIDUO 

 

8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
15

20

25

30

35

40

dB

20

30

40
SAL1R_______ - Min - Lineare

12:35:14 12:39:14 12:43:14 12:47:14hms
30

40

50

60

70

dBA

SAL1R_______ - Fast
SAL1R_______ - Fast - Running Leq

Leq = 53.2 dBA L1: 71.4 dBA L5: 60.0 dBA

L90: 43.5 dBA L95: 42.3 dBA

L10: 57.1 dBA L50: 48.1 dBA

SAL1R_______
Min - Lineare

dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz

400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

26.5 dB 
28.7 dB 
28.5 dB 
29.5 dB 
33.9 dB 
35.0 dB 
35.6 dB 
34.2 dB 
35.1 dB 
35.1 dB 
32.3 dB 
27.2 dB 
29.4 dB 
28.9 dB 
29.3 dB 
26.8 dB 
27.5 dB 
28.7 dB 

28.4 dB 
28.4 dB 
27.9 dB 
27.5 dB 
27.0 dB 
24.4 dB 
23.3 dB 
20.9 dB 
20.1 dB 
20.5 dB 
19.3 dB 
18.5 dB 
18.8 dB 
19.7 dB 
20.6 dB 
21.5 dB 
22.5 dB 
23.6 dB 

LAF min: 37.4 dBA
LAF max: 68.2 dBA
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PUNTO 2 

RUMORE RESIDUO 

 

8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
15

20

25

30

35

dB

20

30

SAL2R_______ - Min - Lineare

12:23:03 12:27:03 12:31:03 12:35:03hms
30

40

50

60

70

80

dBA

SAL2R_______ - Fast
SAL2R_______ - Fast - Running Leq

Leq = 50.4 dBA L1: 62.1 dBA L5: 55.2 dBA

L90: 44.8 dBA L95: 43.9 dBA

L10: 53.2 dBA L50: 48.7 dBA

SAL2R_______
Min - Lineare

dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz

400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

21.1 dB 
22.9 dB 
24.8 dB 
29.1 dB 
32.0 dB 
29.3 dB 
34.6 dB 
32.2 dB 
28.5 dB 
31.3 dB 
33.1 dB 
29.2 dB 
31.3 dB 
27.1 dB 
27.4 dB 
28.3 dB 
26.6 dB 
28.4 dB 

28.0 dB 
27.0 dB 
28.9 dB 
26.6 dB 
26.3 dB 
24.1 dB 
21.4 dB 
18.2 dB 
17.7 dB 
19.7 dB 
18.6 dB 
18.6 dB 
18.7 dB 
19.6 dB 
20.5 dB 
21.4 dB 
22.3 dB 
23.5 dB 

LAF min: 36.5 dBA
LAF max: 70.7 dBA
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PUNTO 3 

RUMORE RESIDUO 

 

8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
15

20

25

30

35

40

dB

20

30

40
SAL3R_______ - Min - Lineare

12:11:19 12:15:19 12:19:19 12:23:19hms
30

40

50

60

70

dBA

SAL3R_______ - Fast
SAL3R_______ - Fast - Running Leq

Leq = 48.5 dBA L1: 60.4 dBA L5: 52.9 dBA

L90: 43.2 dBA L95: 42.1 dBA

L10: 51.3 dBA L50: 47.3 dBA

SAL3R_______
Min - Lineare

dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz

400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

18.7 dB 
23.8 dB 
27.6 dB 
29.3 dB 
30.8 dB 
26.8 dB 
34.0 dB 
35.1 dB 
33.0 dB 
35.9 dB 
32.4 dB 
28.6 dB 
32.5 dB 
27.1 dB 
27.2 dB 
28.0 dB 
26.8 dB 
27.5 dB 

26.5 dB 
26.5 dB 
26.6 dB 
26.8 dB 
26.0 dB 
24.7 dB 
21.6 dB 
19.4 dB 
18.1 dB 
17.6 dB 
17.6 dB 
18.0 dB 
18.6 dB 
19.4 dB 
20.4 dB 
21.4 dB 
22.4 dB 
23.4 dB 

LAF min: 35.9 dBA
LAF max: 65.2 dBA
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 COPIA DEL DECRETO DI NOMINA DEL TECNICO COMPETENTE 
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